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 Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, 

техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению 

безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования 

прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. 

 

Главный инженер проекта 

 

Ф. В. Иванов  
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Изм. Кол.уч. Листья №док. Подпись Дата 

Текстовая часть 

Данным разделом проектной документации "Здания, строения и сооружения, входящие в 

инфраструктуру линейного объекта. Локальные очистные сооружения ливневой канализации" 

предусмотрено строительство ливневой (дождевой) канализации по адресу: г. Чухлома, ул. 

Советская.  

Настоящий проект выполнен на основании технического задания на проектирование и в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

- СНиП 2.04.03-85*  «Канализация. Наружные сети и сооружения».  

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» 

- СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.03-85 (с Изменениями N 1, 2) 

 Ссылочные документы: 

т.пр. 902-09-22.84, альбом II "Колодцы канализационные". 

т.пр. 902-09-46.88, альбом II "Дождеприемные колодцы". 

 Составление актов освидетельствования скрытых работ на следующие этапы и 

элементы скрытых работ: 

1. Подготовка основания под трубопроводы; 

2. Величина зазоров и выполнения уплотнений стыковых соединений; 

3. Устройство колодцев; 

4. Герметизация мест прохода трубопроводов через стенки колодцев; 

5. Засыпка трубопроводов с уплотнением. 

  1. Существующая схема ливневой канализации г. Чухлома: 

По ул. Советкой, г. Чухлома, проложена существу3щая ливневая канализация d 200-400мм, 

подлежащая демонтажу. Локальные очистные сооружения тсутсвуют. 

2. Локальные очистные сооружения Polycorr-КПНУФ-3600-14800 

Описание оборудования Polycorr-КПНУФ  

Через распределительный колодец дождевые сточные воды поступают в единый корпус 

Polycorr-КПНУФ разделенный перегородками и включающий в себя:  

1. Пескоуловитель;  

2. Нефтеуловитель;  

3. Сорбционный фильтр.  

Принцип действия пескоуловителя основан на гравитации, когда выделяемые из 
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Изм. Кол.уч. Листья №док. Подпись Дата 

сточных вод взвешенные вещества оседают на дно. В отсеке Нефтеуловителя поступающая 

вода проходит через коалесцентный модуль – набор тонкослойных гофрированных пластин из 

прочного поливинилхлорида. Эмульгированные частицы нефтепродуктов, соприкасаясь с 

поверхностью модулей, оседают на ней. Гофрированные наклонные плоскости коалесцентного 

модуля позволяют добиться максимального контакта очищаемой воды и пластин модуля и 

обеспечивают сбор отделившихся масляных капель нефтепродуктов на поверхности в 

специальной камере. Масло образует единый слой на поверхности в емкости. Модули 

самоочищающиеся, при протекании вода создает вибрации, модули вибрируют и тем самым 

способствуют всплытию частиц масла и оседанию частиц взвешенных веществ.  

Срок службы коалесцентного модуля неограничен, т.к. пластмасса не разрушается и не 

меняет своих физических свойств; он не требует замены или регенерации. Техническое 

обслуживание нефтеуловителя заключается в том, что коалесцентный блок вынимается и 

промывается струей воды; осадок извлекается ассенизационными машинами. 

Концентрация нефтепродуктов после нефтеуловителя (для дождевой воды) составит 

0,3мг/л, концентрация взвешенных веществ до 10-20 мг/л.  

После очистки в нефтеуловителе вода самотеком поступает в отсек с сорбционным 

фильтром, где происходит окончательная очистка стока. Сток в безнапорном режиме проходит 

через фильтр, в котором задерживаются оставшиеся нефтепродукты и взвешенные вещества на 

двух ступенях очистки.  

В качестве первой ступени очистки сточных вод используется нефтеулавливающий 

сорбент на основе алюмосиликатов в мешках из геоткани 500х1000, которыми накрывается 

распределительная труба, находящаяся в нижней части отсека.  

Сорбент позволяет довести очистку сточных вод в сорбционном блоке до следующих 

показателей:  

- по нефтепродуктам 0,05 мг/л  

- по взвешенным веществам 3 мг/л  

Откачка жидкости производится через горловину обслуживания или через колодец 

обслуживания. При откачке допустимо использование ассенизационной машины.  

Из безнапорного отсека нефтеуловителя сточная вода самотеком поступает в колодец 

для отбора проб. 
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Разработал Стадия Лист Листов

ГИП Иванов

П

ООО "ПЕРСПЕКТИВА" г. Кострома
Свидетельство СРО

№ П-021-28082009

Н.контроль Вагина

038/1-19-ИЛО

Строительство ливневой (дождевой) канализации по адресу: г. Чухлома, ул. Советская

Морева

Схема планировочной организации земельного

участка. План благоустройства, озеленения и

освещения территории М 1:500

Условные обозначения

Граница участка по градплану

Граница участка для организации въезда

Наименования породы или вида насаждения
Воз-

 Кол.
Примечание

Ведомость элементов озеленения

 1 Газон обыкновенный, м2 посев многолетних трав657

растN п/п

Поз.

Ведомость малых архитектурных форм.

  Обозначение Наименование
Примечание

Количество

п.м.

а Металлическое ограждение, h=1,8 м, п.м. 114 Индивид.

Металлические ворота, шт. 1б Индивид.

Газон

Проектируемое ограждение

2

Проектируемые ЛОС

7

Примечание:

1. Выполнить гидроизоляцию плиты обмазочными материалами.
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М 1:500
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2. Разбивка дорог и площадок выполнена от наружных стен здания.
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Экспликация зданий и сооружений
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Морева

Сводный план инженерных сетей

М 1:500

Проектируемые сети

Существующие сети

К2 проектируемая ливневая канализация

5

Кл существующий ливневая канализация

Демонтируемые сети

Кл демонтируемая ливневая канализация
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Система в одном корпусе Polycorr.

Габаритные размеры. Расход 150 л/с

Системы очистки ливневых сточных вод

Polycorr

План

Вид А

ООО ПК «Поли-Групп»

www.polycorr.ru

Спецификация оборудования «Polycorr»

Поз. Кол.

ед., кг

Масса,

чание

Приме-

I Система очистки поверхностного стока Polycorr пустая\наполненная 1

9000

Наименование

159500



20
0

50
0

3600300
100

300
100

400 400

55
50

*

20
0*
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Çàñûïêà ïåñ÷àíûì íåïó÷èíèñòûì ãðóíòîì

ñ ïîñëîéíûì óïëîòíåíèåì äî Êóï≥0.95

Ôóíäàìåíòíàÿ ïëèòà ÔÏ-1                 - 500

Ïîäãîòîâêà èç áåòîíà êëàññà Â7.5        - 100

Åñòåñòâåííîå íåíàðóøåííîå îñíîâàíèå
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Ñòÿæíîé
ðåìåíü Ïîäñûïêà èç ïåñêà

ñì. ï. 3

Âíèìàíèå:
Çàïðåùàåòñÿ äâèæåíèå àâòîòðàíñïîðòà è òÿæåëîé ñòðîèòåëüíîé

òåõíèêè ïîñëå îáðàòíîé çàñûïêè êîòëîâàíà ñ óñòàíîâëåííûìè â íåì

ñòåêëîïëàñòèêîâûìè èçäåëèÿìè âî èçáåæàíèå ïîâðåæäåíèé.

Ðàçðàáîòàë Êëþ÷íèêîâ

Èçì Êîë. Ëèñò ¹äîê. Ïîäïèñü Äàòà

Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ

ÃÈÏ Èâàíîâ Ô. Â.

Ï

ÎÎÎ "ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ" ã. Êîñòðîìà

Ñâèäåòåëüñòâî ÑÐÎ

¹ Ï-021-28082009

Í.êîíòðîëü Âàãèíà

Ôîðìàò À3

1

Íàêîïèòåëü.

Ñõåìà óñòàíîâêè.

Íàèìåíîâàíèå

Ñïåöèôèêàöèÿ ýëåìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ

Îáîçíà÷åíèå Ïðèìå÷àíèåÊîë.
Ìàññà

åä., êã
Ìàðêà,

ïîç.

6,69Áåòîí êë. Â7.5 (ïîäãîòîâêà) ì3

1ÔÏ-1 ëèñò 2 Ôóíäàìåíòíàÿ ïëèòà ÔÏ-1

1. Äàííûé ëèñò ñì. ñîâìåñòíî ñ ëèñòîì 2.

2. Íàñòîÿùèì ïðîåêòîì ðàçðàáîòàíî óñòðîéñòâî ôóíäàìåíòîâ ïîä ëîêàëüíûå î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ äëÿ "ñóõèõ" ãðóíòîâ..

3. Ïåðåä ìîíòàæîì íàêîïèòåëÿ ïîâåðõ ôóíäàìåíòíîé ïëèòû ÔÏ-1 âûïîëíèòü óòðàìáîâàííûé ñëîé ïîäñûïêè èç ñðåäíåçåðíèñòîãî

ïåñêà (áåç êàìíåé)  òîëùèíîé íå ìåíåå 200ìì.

4. Â íàñòîÿùåì ïðîåêòå íå ðàçðàáîòàíû óçëû êðåïëåíèÿ íàêîïèòåëÿ ê ôóíäàìåíòó, à òàê æå óçëû èçîëÿöèè íàêîïèòåëÿ.

Íàêîïèòåëü ïîñòóïàåò â ïîëíîé çàâîäñêîé ãîòîâíîñòè. Êðåïëåíèå íàêîïèòåëÿ ê ôóíäàìåíòàì, à òàêæå âûïîëíåíèå èçîëÿöèè

ñìîòðè ÷åðòåæè çàâîäà-èçãîòîâèòåëÿ.

5. Ðàçìåðû ñî çíàêîì * ïðèâåäåíû äëÿ ñïðàâêè.

6. Âñå ðàçìåðû, ïðèâÿçêè, ðàñõîäû ìàòåðèàëîâ óòî÷íèòü ïî ìåñòó êîíêðåòíî ïðè ìîíòàæå .

7. Ðàñïîëîæåíèå íàêîïèòåëÿ íà 150,50 ì3 ñì. ðàçäåë "ÒÊÐ"

038/1-19-ÈËÎ

Ñòðîèòåëüñòâî ëèâíåâîé (äîæäåâîé) êàíàëèçàöèè ïî àäðåñó: ã.×óõëîìà, óë.Ñîâåòñêàÿ

(Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò ¹ 0141300011019000006-02)
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Ëîêàëüíûå î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ

Íàêîïèòåëü. Ñõåìà óñòàíîâêè .

V = 150,50 ì3
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Ñòðîèòåëüñòâî ëèâíåâîé (äîæäåâîé) êàíàëèçàöèè ïî àäðåñó: ã.×óõëîìà, óë.Ñîâåòñêàÿ

(Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò ¹ 0141300011019000006-02)

Ëîêàëüíûå î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ

 Óêàçàíèÿ ïî óñòðîéñòâó ìîíîëèòíûõ ôóíäàìåíòîâ:
1. Îïàëóáî÷íûå, àðìàòóðíûå è áåòîííûå ðàáîòû âûïîëíÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÑÏ 70.13330.2012

"Íåñóùèå è îãðàæäàþùèå êîíñòðóêöèè ".

2. Ãðóíòû îñíîâàíèÿ ïåðåä óñòðîéñòâîì ïîäãîòîâêè ïîä ïëèòó äîëæíû áûòü îñâèäåòåëüñòâîâàíû è ïðèíèìàòüñÿ

ïî àêòó îò ïðåäñòàâèòåëÿ ãåîëîãè÷åñêîé ñëóæáû è ïðîåêòèðîâùèêîâ .

3. Ïðè ïðîèçâîäñòâå çåìëÿíûõ ðàáîò íåîáõîäèìî ïðèíèìàòü ìåðû ïî ñîõðàíåíèþ ïðèðîäíîé ñòðóêòóðû ãðóíòîâ

îñíîâàíèÿ. Â ñâÿçè ñ ýòèì îòìåòêà äíà êîòëîâàíà ïðè îòðûâêå ìåõàíèçèðîâàííûì ñïîñîáîì äîëæíà íàçíà÷àòüñÿ

íà 5 ... 10 ñì. âûøå ïðîåêòíîé îòìåòêè íèçà áåòîííîé ïîäãîòîâêè . Çà÷èñòêó äíà êîòëîâàíà ñëåäóåò âûïîëíÿòü

âðó÷íóþ âî èçáåæàíèè íàðóøåíèÿ ïðèðîäíîé ñòðóêòóðû ãðóíòà .

4. Íà ïåðèîä ñòðîèòåëüñòâà ôóíäàìåíòîâ ïðåäóñìîòðåòü çàùèòó ïîâåðõíîñòè îò âûñûõàíèÿ ñðàçó æå ïîñëå

îêîí÷àíèÿ áåòîíèðîâàíèÿ "çàõâàòêè" äëÿ óìåíüøåíèÿ óñàäêè áåòîíà . Ïðè íåâîçìîæíîñòè íåïðåðûâíîé óêëàäêè

áåòîíà ñëåäóåò âûïîëíÿòü ðàáî÷èå øâû (øâû áåòîíèðîâàíèÿ), ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿì ÑÏ 70.13330.2012. Ãðàôèê

ïîäà÷è áåòîíà äîëæåí ïðåäóñìàòðèâàòü ìèíèìàëüíî âîçìîæíûé ðàçðûâ â áåòîíèðîâàíèè , íî íå áîëåå 48 ÷àñîâ è

äîñòèæåíèÿ áåòîíîì ïðî÷íîñòè íå ìåíåå 1.5MÏà (150ò/ì3).

5. Ïåðåä áåòîíèðîâàíèåì ãîðèçîíòàëüíûå è âåðòèêàëüíûå áåòîííûå ïîâåðõíîñòè ðàáî÷èõ øâîâ ñëåäóåò î÷èñòèòü

îò ìóñîðà, ãðÿçè, ìàñåë, ñíåãà, ëüäà è öåìåíòíîé ïëåíêè . Íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä óêëàäêîé áåòîííîé ñìåñè

î÷èùåííûå ïîâåðõíîñòè äîëæíû áûòü ïðîìûòû âîäîé .

6. Ïðîåêòíîå ïîëîæåíèå àðìàòóðíûõ ýëåìåíòîâ â êîíñòðóêöèè äîëæíî îáåñïå÷èâàòüñÿ óñòàíîâêîé

ïîääåðæèâàþùèõ êàðêàñîâ-ôèêñàòîðîâ, ïîäêëàäîê. Çàïðåùàåòñÿ èñïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå ôèêñàòîðîâ îáðåçêè

àðìàòóðû, äåðåâÿííûå áðóñêè, êèðè÷ è ùåáåíü.

7. Íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä áåòîíèðîâàíèåì îïàëóáêà äîëæíà áûòü î÷èùåíà îò ìóñîðà è ãðÿçè .

8. Áåòîííàÿ ñìåñü äîëæíà óêëàäûâàòüñÿ â áåòîíèðóåìûå êîíñòðóêöèè ãîðèçîíòàëüíûìè ñëîÿìè îäèíàêîâîé

òîëùèíû áåç ðàçðûâîâ , ñ ïîñëåäîâàòåëüíûì íàïðàâëåíèåì óêëàäêè â îäíó ñòîðîíó êàæäîãî ñëîÿ .

9. Âîññòàíîâëåíèå ïëàñòè÷íîñòè áåòîííîé ñìåñè ïóòåì äîáàâëåíèÿ âîäû êàòåãîðè÷åñêè íå äîïóñêàåòñÿ .

10. Óïëîòíåíèå áåòîííîé ñìåñè âûïîëíÿòü ïðè ïîìîùè ãëóáèííûõ âèáðàòîðîâ . Óïëîòíåíèå øòûêîâàíèåì íå

äîïóñêàåòñÿ.

11. Ñìîíòèðîâàííàÿ àðìàòóðà äîëæíà áûòü ïðèíÿòà àâòîðñêèì íàäçîðîì ñ ñîñòàâëåíèåì àêòà íà ñêðûòûå ðàáîòû .

12. Ñíÿòèå îïàëóáêè äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ïîñëå äîñòèæåíèÿ áåòîíîì íå ìåíåå 70% ïðî÷íîñòè íà ñæàòèå.

Çàãðóæåíèå ôóíäàìåíòîâ äîïóñêàåòñÿ ïðîèçâîäèòü ïîñëå äîñòæåíèÿ áåòîíîì 75% ïðî÷íîñòè íà ñæàòèå .

13. Ïðè ïðîèçâîäñòâå ðàáîò â çèìíåå âðåìÿ èñïîëüçîâàòü ýëåêòðîïðîãðåâ .

14. Ãîðèçîíòàëüíîñòü ôóíäàìåíòíîé ïëèòû êîíòðîëèðîâàòü ïî óðîâíþ .

15. Ïðè ïðîèçâîäñòâå ðàáîò ñîáëþäàòü ïðàâèëà òåõíèêè áåçîïàñíîñòè ñîãëàñíî ÑÍèÏ 12-03-2001 è ÑÍèÏ

12-04-2002.

16. Âñå ðàçìåðû, ïðèâÿçêè, ðàñõîäû ìàòåðèàëîâ óòî÷íèòü ïî ìåñòó êîíêðåòíî ïðè ìîíòàæå .

17. Ïðîóøèíû Ï-1 ïðåäíàçíà÷åíû òîëüêî äëÿ êðåïëåíèÿ íàêîïèòåëåé . Ðàñïîëîæåíèå ïðîóøèí Ï-1 óòîíÿòü ïî

÷åðòåæàì çàâîäà-èçãîòîâèòåëÿ. Êðåïëåíèå íàêîïèòåëåé ê ôóíäàìåíòàì ñìîòðè ÷åðòåæè çàâîäà-èçãîòîâèòåëÿ.

18. Äëèíà ïîç. 1 ïðèâåäåíà ñ ó÷åòîì ñòûêîâêè ïðè äëèíå ñòåðæíåé 11700 ìì.

Ñì. ïðèì. ï. 17

Ñì. ïðèì. ï. 17

Ñì. ïðèì. ï. 17

Ñì. ïðèì. ï. 17
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 ООО «Перспектива»  

Генеральному директору  

Иванову А.В.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технико-коммерческое предложение на изготовление очистных 

сооружений дождевой канализации, комбинированный 

песконефтеуловитель с сорбционным фильтром  

 Polycorr-КПНУФ-3600_14800, производительностью Q=150 л/с  

 

 

Объект: «Чухлома, Костромская область»  
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Общество с ограниченной ответственностью ПК «Поли-Групп» 

Юридический адрес: 117405,г.Москва,Варшавское шоссе д.141, стр.80, офис 401 
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ИНН\КПП 7729494390/772901001, ОГРН 1167746194142, ОКПО 00112236, 
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р/с 40702810038000101761, Банк ПАО Сбербанк г.Москва 

кор/с 30101810400000000225, БИК 044525225 

1. Описание оборудования Polycorr-КПНУФ 

Через распределительный колодец дождевые сточные воды поступают в единый 

корпус Polycorr-КПНУФ разделенный перегородками и включающий в себя: 

1. Пескоуловитель; 

2. Нефтеуловитель; 

3. Сорбционный фильтр 

Принцип действия пескоуловителя основан на гравитации, когда выделяемые из 

сточных вод взвешенные вещества оседают на дно. В отсеке Нефтеуловителя 

поступающая вода проходит через коалесцентный модуль – набор тонкослойных 

гофрированных пластин из прочного поливинилхлорида. Эмульгированные частицы 

нефтепродуктов, соприкасаясь с поверхностью модулей, оседают на ней. Гофрированные 

наклонные плоскости коалесцентного модуля позволяют добиться максимального 

контакта очищаемой воды и пластин модуля и обеспечивают сбор отделившихся 

масляных капель нефтепродуктов на поверхности в специальной камере. Масло образует 

единый слой на поверхности в емкости. Модули самоочищающиеся, при протекании вода 

создает вибрации, модули вибрируют и тем самым способствуют всплытию частиц масла 

и оседанию частиц взвешенных веществ.      

Срок службы коалесцентного модуля неограничен, т.к. пластмасса не разрушается 

и не меняет своих физических свойств; он не требует замены или регенерации. 

Техническое обслуживание нефтеуловителя заключается в том, что коалесцентный блок 

вынимается и промывается струей воды; осадок извлекается ассенизационными 

машинами 

Концентрация нефтепродуктов после нефтеуловителя (для дождевой воды) 

составит 0,3мг/л, концентрация взвешенных веществ до 10-20 мг/л. 

После очистки в нефтеуловителе вода самотеком поступает в отсек с 

сорбционным фильтром, где происходит окончательная очистка стока. Сток в 

безнапорном режиме проходит через фильтр, в котором задерживаются оставшиеся 

нефтепродукты и взвешенные вещества на двух ступенях очистки. 

В качестве первой ступени очистки сточных вод используется 

нефтеулавливающий сорбент на основе алюмосиликатов в мешках из геоткани 500х1000, 

которыми накрывается распределительная труба, находящаяся в нижней части отсека. 

Сорбент позволяет довести очистку сточных вод в сорбционном блоке до 

следующих показателей: 

 - по нефтепродуктам 0,05 мг/л  

- по взвешенным веществам 3 мг/л  
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Откачка жидкости производится через горловину обслуживания или через 

колодец обслуживания. При откачке допустимо использование ассенизационной машины.   

Из безнапорного отсека нефтеуловителя сточная вода самотеком поступает в 

колодец для отбора проб.  

Экспертное заключение на очистные сооружения прилагается. 

 

 

Рисунок 1 – Polycorr-КПНУФ (не является чертежом к данному ТКП) 
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2. Коммерческое предложение 

№ 

п/п 
Наименование Кол-во 

Цена за ед., 

руб. 

Стоимость, 

руб. 
1 Комбинированный песконефтеуловитель с 

сорбционным фильтром  

Polycorr-КПНУФ-3600_14800, 

производительностью Q=150 л/с,  

для глубины подводящей трассы до 3000 мм 

 в комплекте:  

- корпус D=3600 мм, L=14800 мм; 

- шахта обслуживания D=1000 – 3 шт.; 

- крышка стеклопластиковая - 3 шт.; 

- лестница стационарная – 3 шт.; 

- вентиляционный стояк – 3 шт.; 

- коалесцентный модуль – компл.; 

- сорбционная загрузка – компл. 

- комплект стяжных ремней 

1 3 513 600 3 513 600 

Итого (с НДС) 3 513 600 

 

Примечания: 

Цены действительны в течение 10 дней с момента выставления коммерческого предложения 

Цена указана без учета доставки до Вашего объекта 

Цена указана в рублях, включая НДС (20%) 

Оплата: Предоплата 50%, остальные 50% по факту готовности к отгрузке. 

Срок изготовления оборудования: 5 недель. 

 

С уважением, 

Управляющий 

ООО ПК «Поли-Групп» 

 

 

Д. С. Землянский 

 

 

 

Руководитель проектов: Карулин Александр, моб: +7929-523-73-97 

E-mail: m7@polycorr.ru 

Инженер отдела КНС и ОС: Рунов Сергей, E-mail: rukns@polycorr.ru 
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